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Westtor-Sporthalle Sporthalle zur Hohen Ward Umkleidegebäude Sport und Freizeitzentrum Umkleidegebäude Westtorsportplatz Umkleidegebäude Adolfshöhe 36 Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6   Wohngebäude und Übergangswohnheime Mietwohnungen Auf dem Bült 18d Übergangswohnheim Am Mergelberg 3 Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a Seilerstr. 1 Seilerstr. 3 Seilerstr. 5 Seilerstr. 7 Seilerstr. 9    
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I. Zusammenfassende Bewertung  Wesentliche Inhalte der zusammenfassenden Bewertung:  

 Überblick über den absoluten Energieverbrauch und die Energiekosten aller Liegenschaften und deren Änderungen im Vergleich zum Vorjahr: 
 Transparente Darstellung in Tabellen und Schaubildern, getrennt nach Verbrauchs-, CO2- Emissions- und Kosten-Daten   Gebäudebestand und Maßnahmen  Der Gebäudebestand der Stadt Sendenhorst umfasst derzeit 30 Liegenschaften. Die Liegenschaften können mit folgenden prozentualen Anteilen an der Gesamtfläche in vier Gebäudegruppen zusammengefasst werden:   Sendenhorst Albersloh Verwaltungs- und Betriebsgebäude 7.827 m² 24 % Rathaus Feuerwehr Sitzungssaal/Fraktionsräume  im Kommunalforum Haus Siekmann Friedhofshalle (verpachtet seit dem 01.04.2011) Verwaltungsnebenstelle Baubetriebshof  Feuerwehr  Friedhofshalle Lager Nordtor    Schulen  14.960 m² 45 % Kardinal-von-Galen Schule Ludgerus-Schule Montessori-Gesamtschule     Kinder-, Jugend- und Sporteinrichtungen 7.783 m²  23 % Hallenbad Westtorhalle Kindergruppe / Übergangsheim Bahnhofstraße 6 MeetU in ehemaliger Haus-meisterwohnung der Ludgerus Schule Wiegenstübchen in der Feuerwehr Albersloh Umkleide Sport- und Freizeitzentrum Umkleide Sportplatz Adolfshöhe Umkleide Sportplatz Westtor Sporthalle Zur Hohen Ward seit 01.09.2015 in Betrieb         
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 Wohngebäude und  Übergangsheime  2.276 m² 8 %      Auf dem Bült 18 d Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 Zweiraumwohneinheiten Seilerstr. 1-9 Übergangswohnheim  Auf der Geist 1 a        Die Gesamtbruttogrundfläche aller städtischen Gebäude beträgt ca. 33.346 m² (Abb. 1). Den größten Flächenanteil mit 14.960 m² weisen die Schulen auf. Zweitgrößte Gebäudegruppe die Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit 7827 m². Ähnlich groß ist die Gebäudegruppe der Kinder-, Jugend- und Sporteinrichtungen mit 7.783 m². Den geringsten Flächenanteil mit ca. 8 % der Flächen des städtischen Gebäudebestandes machen die Wohngebäude und Übergangswohnheime (2.775 m²) aus.   Abb. 1: Verteilung des Gebäudebestandes nach Flächen- und Prozentanteilen (Stand: 31.12.2019)  

   Kinder-, Jugend- und Sporteinrichtungen23%Schulen 45%Verwaltungs- und Betriebsgebäude24% Wohngebäude und Übergangsheime8% Ergebnis
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Für den energierelevanten Vergleich der Gebäude werden jedoch in der weiteren Betrachtung die beheizten Bruttogrundflächen mit einer Gesamtgröße von rund 31.245 m² herangezogen.  Die von der Verwaltung gemieteten Flächen, die verpachtete Friedhofshalle Albersloh sowie Gebäude mit geringen Flächen- und Verbrauchsanteilen werden in diesem Bericht nicht weiter betrachtet.   Folgende Gebäude sind davon betroffen: 

 Friedhofshalle Albersloh, Friedhofsweg 12 
 Sitzungssaal / Fraktionsräume im Kommunalforum, Weststr. 9, Sendenhorst  
 Verwaltungsnebenstelle, Bahnhofstr. 1, Albersloh 
 Lagergebäude Nordtor 
 Gebäude Bahnhofstraße 4, Fahrradwerkstatt ab 2016  Zu den im Folgenden dargestellten Berechnungen werden folgende allgemeine Hinweise gegeben:  
 Die Bezugsfläche für das Hallenbad ist in den weiteren Berechnungen die Beckenfläche mit 227,04 m² und nicht die Bruttogrundfläche mit 2.004,66 m². 
 Das Gebäude Bahnhofstraße 4 stand für mehrere Jahre leer und wurde verkauft. Alle Zähler wurden im Jahr 2011 ausgebaut. Seit 2016 wird das Gebäude in Teilen für die Fahrradwerkstatt genutzt bis der Investor als neuer Eigentümer seine Planungen umsetzt.  
 Die Friedhofshalle Albersloh ist seit dem 01.04.2011 verpachtet.  Energiestatistik  Verbräuche Kosten CO2 Energiestatistik Jahr Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Verbrauchs-menge in MWh Veränderung zum Vorjahr in % Verände-rung zum Basisjahr in % Kosten in EUR  Veränderung zum Vorjahr in % Verände-rung zum Basisjahr in % CO2 in t Anteil an gesamten CO2-Emis-sionen in % Erdgas 2.859,19 4,86 -8,91 196.493,28 4,53 9,97 440,84 93,81 Heizöl 56,30 7,68 -37,52 3.335,08 -5,42 -43,66 17,79 3,79 Wstrom 15,55 1,87 -47,06 3.729,51 34,30 -15,38 - - Endenergie Wärme gesamt 2.931,04 4,89 -10,05 203.557,87 4,77 7,70 458,63 97,60 Endenergie Strom gesamt 567,58 2,83 -5,47 137.840,25 10,37 22,05 11,29 2,40 Endenergie Wärme gesamt bereinigt 3.684,52 5,77 15,36 203.557,87 4,77 7,70 548,24 - Endenergieeinsatz gesamt 3.498,62 4,55 -9,33 341.398,12 6,96 13,07 469,91 100,00 Endenergieeinsatz gesamt bereinigt 4.260,69 5,34 12,31 341.398,12 6,96 13,07 559,53 -  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und die Energiekosten aller ausgewählten Liegenschaften Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. im Vergleich zum Vorjahr und Basisjahr  
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Verbrauchsentwicklung   Die Energie- und Wasserverbräuche für die untersuchten Objekte schlüsseln sich wie folgt auf:  Energieverbrauch Wasserverbrauch Wärme Strom  gemessen witterungsbereinigt   [MWh] [MWh] [m³] 2.931,04 3.684,52 567,58 31.573,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr [%] 4,89 5,77 2,83 23,41  Tab.: Verbräuche Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.       Die Entwicklung von Strom- (MWh) und Wasserverbrauch (1.000 m³) sowie des absoluten Wärmeverbrauchs (MWh) in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:     Abb.: Entwicklung des Energieverbrauchs Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(MWh bzw. m³) WärmeStromWasser
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Entwicklung der Verbräuche zu Nutz-Flächen:  Jahr Flächen Wärme bereinigt Strom Wasser   Verbrauch in MWh MWh / m² Index Verbrauch in MWh MWh / m² Index Verbrauch in m³    m³ / m² Index 2010 26.871,10 3.193,81 0,11886 100,00 600,43 0,02235 100,00 15.738,99 0,59 100,00 2011 26.871,10 3.096,40 0,11523 96,95 559,76 0,02083 93,23 13.710,98 0,51 87,11 2012 26.871,10 3.248,14 0,12088 101,70 571,13 0,02125 95,12 14.077,01 0,52 89,44 2013 26.871,10 3.189,24 0,11869 99,86 581,11 0,02163 96,78 17.792,93 0,66 113,05 2014 26.871,10 2.867,53 0,10671 89,78 532,76 0,01983 88,73 16.436,88 0,61 104,43 2015 28.392,97 3.234,87 0,11393 101,29 487,73 0,01718 81,23 21.765,10 0,77 138,29 2016 28.392,97 3.528,52 0,12427 110,48 614,83 0,02165 102,40 26.360,85 0,93 167,49 2017 28.392,97 3.335,25 0,11747 104,43 550,21 0,01938 91,64 24.955,34 0,87 150,94 2018 29.734,01 3.483,43 0,11715 109,07 551,98 0,01856 91,93 25.584,27 0,86 162,55 2019 29.734,01 3.684,52 0,12392 115,36 567,58 0,01909 94,53 31.573,00 1,06 200,60  Tab.: Entwicklung der Verbräuche bezogen auf die aktuellen Flächen zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums        Abb.: Entwicklung des Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchs (Index) seit dem Basisjahr Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  0,00%50,00%100,00%150,00%200,00%250,00%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019in Prozent zum Basisjahr WärmeStromWasser
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Kosten  Die verbrauchsgebundenen Kosten für Energie und Wasser für die untersuchten Objekte schlüsseln sich wie folgt auf:  Energiekosten Wasserkosten Wärme Strom  [EUR] [EUR] [EUR] 203.557,87 137.840,25 48.732,96 Veränderung gegenüber dem Vorjahr [%] 4,77 10,37 25,31  Tab. : Verbrauchskosten Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.      Abb.: Verbrauchskostenstruktur Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. in %     Die verbrauchsgebundenen Gesamtkosten (Energie und Wasser) der erfassten Objekte, die mit den Vorjahren verglichen werden können, entwickelten sich wie folgt:   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erdgas 178,68 160,55 189,20 195,76 148,67 181,00 198,57 183,12 187,98 196,49 Heizöl 5,92 5,90 6,22 6,81 4,32 3,54 3,85 3,10 3,53 3,34 Wstrom 4,41 2,64 4,72 4,20 2,14 1,54 4,96 2,92 2,78 3,73 Strom 112,94 116,63 123,76 127,18 123,05 106,85 141,06 123,21 124,89 137,84 Wasser 18,30 17,23 17,63 22,04 20,39 28,58 35,85 35,74 38,89 48,73  Tab.: Gesamtkosten (in Tausend €) zur Bereitstellung von Energie für die Liegenschaften von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   

Wärme52%Strom35% Wasser13%
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     Abb.: Gesamtkosten (in Tausend €) zur Bereitstellung von Heizenergie für die Liegenschaften von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  Die Preisentwicklung der einzelnen Energieträger und Wasser ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. Preise incl. Mehrwertsteuer und aller anderen Abgaben.   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Erdgas 56,92 64,38 68,26 68,09 70,18 68,55 68,26 69,01 68,94 68,72 Heizöl 65,70 79,86 80,82 76,23 67,21 49,35 52,62 63,02 67,44 59,24 Wstrom 150,05 173,43 163,15 237,62 254,72 203,46 126,79 196,15 181,93 239,86 Strom 188,10 208,36 216,69 218,86 230,98 219,09 229,43 223,92 226,26 242,86 Wasser 1,16 1,26 1,25 1,24 1,24 1,31 1,36 1,45 1,52 1,54  Tab. : Preisentwicklung der einzelnen Energieträger und Wasser von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  in €/MWh bzw. €/m3          

0501001502002502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Kosten Jahr
Kostenentwicklung WstromHeizölErdgas
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 Emissionen  Auf Basis der Energieverbräuche und der spezifischen Umrechnungsgrößen lassen sich die umweltrelevanten Emissionen ermitteln. Die Emissionen im Jahr Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. für die untersuchten Objekte setzen sich wie folgt zusammen:   Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub  CO2 SO2 NOx [<10 µm]  [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 458,626 94,97 93,67 2,27 Strom 11,286 403,06 346,63 20,96 Gesamt 469,912 498,03 440,30 23,23  Tab. : Emissionen Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.     Die zeitliche Entwicklung der Emissionen stellt sich über die vergangenen Jahre für die einzelnen Emittenten wie folgt dar:    Abb.: Entwicklung der Emissionen von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.           0100200300400500600700800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]NOx [kg]SO2 [kg]Staub [kg]
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  Investive Maßnahmen    In Abhängigkeit zu einer kontinuierlichen Verbrauchserfassung und - auswertung im gesamten kommunalen Gebäudebestand ist die Optimierung der vorhandenen Gebäudeausstattung sowie der technischen Anlagen oder deren Sanierung bzw. Modernisierung auch im Rahmen der normalen baulichen Unterhaltung anzustreben.   Nachfolgend sind stichpunktartig bereits durchgeführte, energetisch relevante Maßnahmen sowie zukünftige, geplante Maßnahmen aufgeführt:   Rathaus 2004 Erneuerung der Heizung einschl. der Regelung als Contracting  2006 Klimatisierung der EDV-Kellerräume  2010 Einbau neuer Fenster im Anbau  Feuerwehr  Sendenhorst 2007 Rückbau eines Heizkessels, Optimierung der vorhandenen Anlage und Erneuerung der Regelung  2007 Einbau einer Abgasabsauganlage  2007  2017 Erneuerung des Rolltores zur Werkstatt in gedämmter Ausführung Erneuerung der Heizungsanlage  Feuerwehr  Albersloh 2010 2007 2013 Rückbau eines Heizkessels Einbau einer Abgasabsauganlage Erneuerung der Heizungsregelung  KvG-Schule 2004/ 2007 Erneuerung der Fenster an Nord- und Ostseite des Altbaus  2007 Erneuerung der Aula Beleuchtung im Erdgeschoss und Obergeschoss des Altbaus  2009/ 2010 Einbau von Verschattungsanlagen an der Ost- und Westseite des Altbaus  2010 2012  2014 2015 Wärmedämmung der oberen Geschossdecken Erneuerung der Fenster- und Türanlagen im Gebäude  Overbergstraße  Fassadensanierung Gebäude Overbergstraße Einbau von Verschattungsanlagen an der Ost- und  

 Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
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 2015  2020  später Westseite Gebäude Overbergstraße Erneuerung der Heizungsregelung einschl. der Brennwerttechnik Umrüstung der Innenraumbeleuchtung auf LED Technik Gebäude Overbergstraße Die kontinuierliche Umrüstung der Klassenraumbeleuchtung soll weiter fortgesetzt werden     Ludgerus Schule 2004 Erneuerung der Heizung Hausmeister Wohnung  2009 Erneuerung von 3 Eingangstüranlagen in gedämmter Ausführung  2009/ 2010 Erneuerung der Heizung Schule mit Mitteln aus dem  Konjunkturpaket II  2009 Energetische Fassadensanierung KP II  2010 Wärmedämmung der oberen Geschossdecken  2010 Erneuerung der Aula Beleuchtung  2010   2011  2017 2019 2020  2021/2022   Die kontinuierliche Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung verbunden mit dem Einbau von Präsenzmeldern ist abgeschlossen Einbau von Verschattungsanlagen an der Ost- und Südseite in drei Räumen Sanierung der Schüler WC Anlagen Schulhof Einbau von Verschattungsanlagen Verwaltung Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Gebäude Süd Einbau weiterer Verschattungsanlagen Gebäude Süd und Hauptteil    Teigelkamp-schule  2001-2009  Energetische Fassadensanierung  2001-2009 Einbau Sonnenschutz an allen Südfenstern  2001-2009 Wärmedämmung der oberen Geschossdecken  2008 Erneuerung der Heizungsregelung     Montessori Schule 2009    Seit 2013 ff  2015 2018 Sanierung der Kelleraußenwände    Im Rahmen diverser Renovierungsarbeiten wird auch die Beleuchtung erneuert. Küchenerneuerung und Renovierung nach Brand Bauliche Erweiterung Mensa und Küchenbereich   Turnhalle  Teigelkamp  2005  Sanierung und Erweiterung des Sanitär- und Umkleidebereiches   2008 Energetische Fassaden- und Flachdachsanierung  
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    Hallenbad      2004      Erneuerung der Fenster  2005 Energetische Fassadensanierung  2004 2011  2012 2014   2015 2020 2021  2023  Erneuerung der Heizung Einbau des Dachs- Blockheizkraftwerkes der Fa. Senertec Nutzung Ökostrom der PV Anlage der BESA Erneuerung der Filter- und Wasseraufbereitungstechnik Einbau eines zweiten Dachs-Moduls Einbau der Unterwasserbeckenbeleuchtung LED Einbau Akustikdecken und Sanierung der Lüftungsanlage Sanierung Duschen und Umkleiden   Friedhofshalle  Sendenhorst  2005  Erneuerung des Fensterlichtbandes in der Aus-segnungshalle  2004 Erneuerung der Beleuchtung in Fluren und Zellen, Regelung über Bewegungsmelder  2006  2022 Erneuerung der Beleuchtung in der Aussegnungshalle Erneuerung der Heizungsanlage   Haus Siekmann  2015   Erneuerung der Heizungsregelung   Baubetriebshof  2013   Einbau eines Unterzählers zur Erfassung der  Wassermengen für die Außenbewässerung   Umkleide SFZ 2021 Sanierung Duschen   Umkleide Westtor  2019 spätere Jahre  Erneuerung der Heizung Sanierung Duschen   Umkleide Adolfshöhe  später Jahre   Sanierung Duschen    
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  Seit dem 12.05.2011 wird im Hallenbad der Stadt Sendenhorst ein Blockheizkraftwerk (BHKW) der Marke Senertec, der sog. Dachs, zur Heizungsunterstützung und Stromerzeugung betrieben. Die Investition in Höhe von rund 40.000 € konnte mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden. Seit dem 30.06.2015 ist ein zweites Dachs-Modul der Firma Senertec in Betrieb genommen.  Beide Kleinkraftwerke decken mit ihren Leistungsdaten von jeweils 5,5 kW-elektrisch und 13,5 kW-thermisch die Grundlast der benötigten Wärmemenge des Hallenbades ab. Der Rest wird durch die vorhandene Gaskesselanlage bereitgestellt.  Der produzierte Strom wird zu 100 % im Hallenbad verbraucht. Eine Einspeisung ins öffentliche Netz erfolgt nicht.   Seit Inbetriebnahme im Jahr 2011 hat das I. BHKW in 66.632 Betriebsstunden 366.476 kWh grünen Strom erzeugt und damit 233 Tonnen CO² eingespart.   Das 2015 in Betrieb genommene II. BHKW an diesem Standort, hat in den 30.023 Stunden rund 165.127 kWh grünen Strom erzeugt und damit 105 Tonnen CO² eingespart.   Auf der Geist 1 a, in einem mit 8 Wohneinheiten genutzten Mehrfamilienhaus, wurde im Jahr 2018 ebenfalls ein Dachs- BHKW, mit gleichen Leistungsdaten, installiert. Seit der Zeit der Inbetriebnahme bis Juli 2020 wurden in 10.623 Betriebsstunden 58.424 kWh grüner Strom produziert und damit 37 Tonnen CO² eingespart.                       

  Blockheizkraftwerke 
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  II. Benchmarking  Verbrauchs- und Kostenstruktur aller Objekte, Verbrauchsveränderungen  Gesamt-Energieverbrauchs- und -kostenstruktur aller ausgewählten Liegenschaften der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. im Berichtsjahr Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.     Abb. : Prozentuale Aufteilung der Nutzenergie (Wärme witterungsbereinigt, Strom) der Liegenschaften Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   Die verbrauchsgebundenen Kosten für Energie und Wasser für die untersuchten Objekte schlüsseln sich wie folgt auf:  Wärme84% Strom16%
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  Abb.: Zusammensetzung der Gesamtkosten für Wärme, Strom und Wasser Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.     Abb.: Prozentuale Aufteilung des Endenergieeinsatzes (Wärme witterungsbereinigt) der Liegenschaften Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  

Wärme52%Strom35% Wasser13%
85%2% 0% 13% ErdgasHeizölWstromStrom
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  Abb.: Entwicklung des Verbrauchs (Wärme witterungsbereinigt) an Endenergie (MWh) aller ausgewählten Liegenschaften von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.      Abb.: Entwicklung des Verbrauchs an Wasser (1.000 m3) aller ausgewählten Liegenschaften von Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  

050010001500200025003000350040002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Verbrauchsentwicklung Endenergie WstromHeizölErdgas
050001000015000200002500030000350002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Verbrauchsentwicklung Wasser
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Kennwerte und Energiepreise der Objekte nach Objektgruppen Wärme  Gebäude Bau-jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchs-kennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver-gleichs-wert Wertung Verbrauch Preis    MWh Änd. (%) zum Vorjahr Euro / MWh Euro / m² Wohngebäude          Mietwohnungen Auf dem Bült 18d 1993 957 115,60 225 sehr gut 110,63 -12 52,78 6,10 Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 1995 479 176,07 225 gut 84,30 -5 53,59 9,43 Übergangswohnheim  Auf der Geist 1 a 2018 958 162,58 225 gut 155,77 25 51,05 8,30 Seilerstr. 1 2018 94 160,26 225 gut 15,11 14 52,97 8,49 Seilerstr. 3 2018 72 209,41 225 mittel 15,11 14 52,97 11,09 Seilerstr. 5 2018 72 209,41 225 mittel 15,11 14 52,97 11,09 Seilerstr. 7 2018 72 209,41 225 mittel 15,11 14 52,97 11,09 Seilerstr. 9 2018 72 209,41 225 mittel 15,11 14 52,97 11,09 Verwaltungsgebäude          Rathaus 1911 2.009 69,27 130 sehr gut 139,12 18 97,27 6,74 Schulen          Montessori Schule 1965 7.111 69,47 125 sehr gut 501,83 27 54,04 3,75 Grundschulen          Kardinal-von-Galen-Grundschule 1951 4.856 84,65 140 sehr gut 411,07 5 52,54 4,45 Ludgerus-Schule 1957 2.993 100,08 155 sehr gut 299,57 4 53,42 5,35 Kindertagesstätten          Kindertagesstätte  Bahnhofstraße 6 * 1 1992 336 99,70 160 sehr gut 33,51 -23 59,36 5,92 Sportbauten          Umkleidegebäude  Sport-und Freizeitzentrum  Jahnstraße 13 1982 263 290,63 160 sehr schlecht 76,30 -11 60,94 17,71 Westtor-Sporthalle 2004 2.345 21,30 160 sehr gut 49,95 5 51,03 1,09 Sporthalle Zur Hohen Ward 2015 1.758 60,40 160 sehr gut 106,20 10 55,98 3,38 Umkleidegebäude Westtorsportplatz  488 78,53 160 sehr gut 38,35 -5 57,81 4,54 Umkleidegebäude  Adolfshöhe 36 1975 334 212,13 160 sehr schlecht 70,94 9 47,01 9,97 Schwimmhallen          Hallenbad 1973 227 4.668,94 2.539 sehr schlecht 1.060,04 5 51,03 238,25 Gebäude für öffentliche Bereitschaftsdienste          Baufbetriebshof 2003 1.107 24,91 140 sehr gut 27,58 -18 56,59 1,41 
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Gebäude Bau-jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchs-kennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver-gleichs-wert Wertung Verbrauch Preis    MWh Änd. (%) zum Vorjahr Euro / MWh Euro / m² Feuerwehren          Feuerwehr Albersloh 1967 796 168,47 155 mittel 134,05 -1 52,30 8,81 Wiegenstübchen/ Feuerwehr Albersloh  1967 236 0,00 155  0,00 0 k.A. 0,00 Feuerwehr Sendenhorst 1968 1.262 111,96 155 gut 141,34 -3 53,15 5,95 Gebäude für kulturelle und musische Zwecke          Friedhofshalle Sendenhorst 1972 464 33,49 150 sehr gut 15,55 2 239,86 8,03 Haus Siekmann 1900 1.199 112,87 150 gut 135,36 -2 52,43 5,92  Hinweis  Tab.: Kennwerte und Energiepreise zum Wärmeverbrauch der Objekte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
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Strom  Gebäude Bau-jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchs-kennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver-gleichs-wert Wertung Verbrauch Preis    MWh Änd. (%) zum Vorjahr  Euro / MWh Euro / m² Wohngebäude          Mietwohnungen Auf dem Bült 18d 1993 957 5,38 27 sehr gut 5,15 614 449,05 2,42 Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 1995 479 59,83 27  sehr schlecht 28,65 -7 254,14 15,21 Übergangswohnheim  Auf der Geist 1 a 2018 958 21,43 27 gut 20,53 148 280,10 6,00 Seilerstr. 1 2018 94 45,51 21 schlecht 4,29 110 270,26 12,30 Seilerstr. 3 2018 72 45,91 21 schlecht 3,31 157 277,66 12,75 Seilerstr. 5 2018 72 51,26 21 sehr schlecht 3,70 112 274,28 14,06 Seilerstr. 7 2018 72 20,27 21 gut 1,46 104 318,62 6,46 Seilerstr. 9 2018 72 57,73 21 sehr schlecht 4,17 162 271,03 15,65 Verwaltungsgebäude          Rathaus 1911 2.009 21,70 35 sehr gut 43,58 8 247,21 5,36 Schulen          Montessori Schule 1965 7.111 9,20 20 sehr gut 66,50 10 246,54 2,27 Grundschulen          Kardinal-von-Galen-Grundschule 1951 4.856 11,91 15  gut 57,82 27 248,51 2,96 Ludgerus-Schule 1957 2.993 9,10 15 sehr gut 27,23 2 248,38 2,26 Kindertagesstätten          Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6 1992 336 8,10 25 sehr gut 2,72 -56 276,37 2,24 Sportbauten          Umkleidegebäude Sport und Freizeitzentrum, Jahnstraße 13 1982 263 86,57 69 sehr schlecht 22,73 8,9 183,68 15,90 Westtor-Sporthalle 2004 2.345 9,06 69 sehr gut 21,26 -17 229,43 2,08 Sporthalle Zur Hohen Ward 2015 1.758 16,78 69 sehr gut 29,50 -1 248,85 4,18 Umkleidegebäude Westtorsportplatz  488 19,97 69 sehr gut 9,75 -2 253,95 5,07 Umkleidegebäude,  Adolfshöhe 36 1975 334 90,54 69 sehr schlecht 30,28 11 248,07 22,46 Schwimmhallen          Hallenbad  1973 227 702,20 731 gut 159,43 -14 214,54 150,65 Gebäude für öffentliche Bereitschaftsdienste          Baubetriebshof 2003 1.107 4,66 20 sehr gut 5,16 -3 261,69 1,22 Feuerwehren          Feuerwehr Albersloh 1967 796 10,05 40 sehr gut 8,00 12 255,86 2,57 
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Gebäude Bau-jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchs-kennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver-gleichs-wert Wertung Verbrauch Preis    MWh Änd. (%) zum Vorjahr  Euro / MWh Euro / m² Feuerwehr Sendenhorst 1968 1.262 12,67 40 sehr gut 15,99 0 250,56 3,17 Gebäude für kulturelle und musische Zwecke          Friedhofshalle Sendenhorst 1972 464 0,52 40 sehr gut 0,24 -12 596,55 0,31 Haus Siekmann 1900 1.199 14,99 40 sehr gut 17,97 3 249,98 3,75  Tab.: Kennwerte und Energiepreise zum Stromverbrauch der Objekte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  



  Wasser Gebäude Bau- jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchskennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver- gleichs- wert Wert- ung Verbrauch Preis in Liter/m²   m³ Änd. (%) zum Vorjahr Euro / m³ Euro / m² 
Wohngebäude     

     
Mietwohnungen Auf dem Bült 18d 1993 957 1320 956 schlech

t 1.263 -11 1,53 2,02 
Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 1995 479 2320 956 schlecht 1.109 -19 1,54 3,57 Übergangswohnheim  Auf der Geist 1 a 2018 958 1220 956 schlecht 1.170 146 1,54 1,88 Seilerstr. 1 2018 94 1680 956 sehr gu

t 159 112 1,57 2,65 
Seilerstr. 3 2018 72 2208 956 sehr gu

t 159 112 1,57 3,46 
Seilerstr. 5 2018 72 2208 956 sehr gu

t 159 112 1,57 3,46 
Seilerstr. 7 2018 72 2208 956 sehr gu

t 159 112 1,57 3,46 
Seilerstr. 9 2018 72 2208 956 sehr gu

t 159 112 1,57 3,46 
Verwaltungsgebäude     

     
Rathaus 1911 2.009 298 196 schlec

ht 598 17 1,61 0,48 
Schulen      

     
Montessori Schule 1965 7.111 89 170 sehr g

ut 640 -5 1,60 0,14 
Kardinal-von-Galen-Grundschule 1951 4.856 105  156 sehr g

ut 511 -22 2,14 0,23 
Ludgerus-Schule 1957 2.993 213 156 sehr g

ut 639 45 1,73 0,37 
Kindertagesstätten      

     
Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6 1992 336 792 453 sehr schlecht 266 -57 1,79 1,42 
Sportbauten     

     
Sport und Freizeitzentrum, Jahnstraße 13- inkl. Platzbewässerung 1982 263 52.520 956 sehr schlecht 13813 0 1,74 2,10 
Westtor-Sporthalle 2004 2.345 194 253 sehr g

ut 454 -3 1,51 0,29 
Sporthalle Zur Hohen Ward 2015 1.758 117  253 sehr g

ut 206 -44 2,30 0,27 
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 Gebäude Bau- jahr Flächen m² (NGF) Energieverbrauchskennwerte Verbrauch und spezifischer Preis Ist Ver- gleichs- wert Wert- ung Verbrauch Preis in Liter/m²   m³ Änd. (%) zum Vorjahr Euro / m³ Euro / m² 
Umkleidegebäude Westtorsportplatz  488 152 956 sehr gut 74 -17 2,63 0,40 Umkleidegebäude  Adolfshöhe 36,  inkl. Platzbewässerung 1975 334 12.051   956 sehr schlecht 4.025 7 1,48 17,76 
Schwimmhallen     

     
Hallenbad 1973 227 24.661 25709 gut 

5.598 -3 1,51 37,18 
Gebäude für öffentliche Bereitschaftsdienste          Baufhofhalle 2003 1.107 69 450 sehr g

ut 76 -1 2,78 0,19 
Feuerwehren      

     
Feuerwehr Albersloh 1967 796 85 268 sehr g

ut 68 62 2,73 0,23 
Feuerwehr Sendenhorst 1968 1.262 63 268 sehr g

ut 79 -11 2,55 0,16 
Gebäude für kulturelle und musische Zwecke           Friedhofshalle Sendenhorst  1972 464 183   101 sehr schlecht 85 20 2,48 0,45 
Haus Siekmann 1900 1.199 88 326 sehr g

ut 106 -17 2,28 0,20 
 Tab.: Kennwerte und Energiepreise zum Wasserverbrauch der Obje

kte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
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 Objekte nach Objektgruppen Bezugsfläche En
denergieeinsatz Wasserverbrauch  

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   Brennstoffe/Wärme ber. Strom 
   

 m² (NGF) Änd. (%) MWh Änd. (%) 1.000 Euro MWh Änd. (%) 1.000 Euro 1.000 m³ Änd. (%) 1.000 Euro 
Wohngebäude      

      
Hausmeisterwohnung- Meet U 185  17,50 -23 

1,30 0,88 23 0,30 0,00 k.A. 0,00 
Mietwohnungen Auf dem Bült 18d 957  110,63 -12 5,84 5,15 614 2,31 

1,26 -11 1,94 
Übergangswohnheim Am Mergelberg 3 479  84,30 -5 4,52 28,65 -7 7,28 

1,11 -19 1,71 
Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a 958  155,77 25 7,95 20,53 148 5,75 

1,17 146 1,80 
Seilerstr. 1 94  15,11 14 

0,80 4,29 110 1,16 0,16 112 0,25 
Seilerstr. 3 72  15,11 14 

0,80 3,31 157 0,92 0,16 112 0,25 
Seilerstr. 5 72  15,11 14 

0,80 3,70 112 1,01 0,16 112 0,25 
Seilerstr. 7 72  15,11 14 

0,80 1,46 104 0,47 0,16 112 0,25 
Seilerstr. 9 72  15,11 14 

0,80 4,17 162 1,13 0,16 112 0,25 
Verwaltungsgebäude     

       
Rathaus 2.009  139,12 18 

13,53 43,58 8 10,77 0,60 17 0,96 
Schulen     

       
Montessori Schule 7.111  501,83 27 

27,12 66,50 10 16,39 0,64 -5 1,02 
Kardinal-von-Galen-Grundschule 4.856  411,07 5 

21,60 57,82 27 14,37 0,51 -22 1,09 
Ludgerus-Schule 2.993  299,57 4 

16,00 27,23 2 6,76 0,64 45 1,11 
Kindertagesstätten     

       
Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6 336  33,51 -23 1,99 2,72 -56 0,75 

0,27 -57 0,48 
Sportbauten     

       
Umkleidegebäude Jahnstraße 13 263  76,30 -11 

4,65 0,00 k.A. 0,00 0,32 0 0,55 
Sportplatz Jahnstraße 13 0  0,00 k.A. 

0,00 0,00 k.A. 0,00 13,50 71 20,04 
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 Objekte nach Objektgruppen Bezugsfläche En
denergieeinsatz Wasserverbrauch  

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   Brennstoffe/Wärme ber. Strom 
   

 m² (NGF) Änd. (%) MWh Änd. (%) 1.000 Euro MWh Änd. (%) 1.000 Euro 1.000 m³ Änd. (%) 1.000 Euro 
Westtor-Sporthalle 2.345  49,95 5 

2,55 21,26 -17 4,88 0,45 -3 0,68 
Sporthalle zur Hohen Ward 1.758  106,20 10 

5,95 29,50 -1 7,34 0,21 -44 0,47 
Umkleidegebäude Westtorsportplatz 488  38,35 -5 2,22 9,75 -2 2,48 

0,07 -17 0,19 
Umkleidegebäude Adolfshöhe 36 334  70,94 9 

3,34 30,28 11 7,51 4,03 7 5,94 
Schwimmhallen     

       
Hallenbad 227  1.060,04 5 

54,09 159,43 -14 34,20 5,60 -3 8,44 
Gebäude für öffentliche Bereitschaftsdienste         

   
Baufbetriebshofhalle 1.107  27,58 -18 

1,56 5,16 -3 1,35 0,08 -1 0,21 
Feuerwehren     

       
Feuerwehr Albersloh 796  134,05 -1 

7,01 8,00 12 2,05 0,07 62 0,19 
Feuerwehr Sendenhorst 1.262  141,34 -3 

7,51 15,99 0 4,01 0,08 -11 0,20 
Gebäude für kulturelle und musische Zwecke         

   
Friedhofshalle Sendenhorst 464  15,55 2 

3,73 0,24 -12 0,14 0,09 20 0,21 
Haus Siekmann 1.199  135,36 -2 

7,10 17,97 3 4,49 0,11 -17 0,24 
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III. Fazit  An erster Stelle steht eine energieeffiziente Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften. Durch die in den letzten Jahren durchgeführten energetischen Modernisierung der Gebäudesubstanz und technischen Anlagen, wurden die Voraussetzungen geschaffen die Gebäudebewirtschaftung weiter zu optimieren. Das Verbrauchsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer und die Nutzungsauslastung der Objekte führen jedoch immer wieder zu Schwankungen des Energieverbrauchs.   Durch die Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke und die stetig fortgeführten energetische Betrachtung bei Sanierungs- und Neubaumaßnahmen wurden gute Grundvoraussetzungen geschaffen. Der Betrieb der insgesamt 3 Blockheizkraftwerke hat seit den Inbetriebnahmen insgesamt 590 Tausend kWh grünen Strom erzeugt. Dies entspricht einer eingesparten CO² Menge von 375 Tonnen.  Die Stadt Sendenhorst bewirtschaftet selbst keine PV Anlagen, sondern hat an 5 Standorten geeigneten Dachflächen an die Bürger-Energie Sendenhorst & Albersloh eG verpachtet.   Der weitere Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien ist weiterhin Zielsetzung der Stadt Sendenhorst. Dadurch und durch die weitere Umstellung der Energieverträge auf einen adäquaten Anteil von erneuerbaren Energien, können Senkungen der Schadstoffemissionen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Seit 2019 wird in allen Gebäuden ausschließlich 100 % regenerativer Ökostrom verwendet.   Eine kontinuierliche Fortschreibung des Energieberichtes jedes zweite Jahr soll Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten bieten, Anlass für weitere Bewertungen sein und zu weiteren Impulsen anregen, um Potentiale zur weiteren Energieeffizienz zu erschließen.                            
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 IV. ANHANG EINZELBERICHTE  Verwaltungs- und Betriebsgebäude Rathaus Baubetriebshof Feuerwehr Sendenhorst Feuerwehr Albersloh Haus Siekmann Friedhofshalle Sendenhorst  Schulen Kardinal-von-Galen-Grundschule Ludgerus-Schule Montessori Gesamtschule   Kinder, Jugend und Sportbauten Hallenbad Westtor-Sporthalle Sporthalle zur Hohen Ward Umkleidegebäude Sport und Freizeitzentrum Umkleidegebäude Westtorsportplatz Umkleidegebäude Adolfshöhe 36 Kindertagesstätte Bahnhofstraße 6   Wohngebäude und Übergangswohnheime Mietwohnungen Auf dem Bült 18d Übergangswohnheim Am Mergelberg 3 Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a Seilerstr. 1 Seilerstr. 3 Seilerstr. 5 Seilerstr. 7 Seilerstr. 9           



       Energiebericht  der Stadt Sendenhorst - für das Objekt Rathaus,  Kirchstr. 1      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Rathaus   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 110.415 kWh 17% 55 kWh/m²a Wärme ber. 139.123 kWh 18% 69 kWh/m²a Strom 43.580 kWh 8% 22 kWh/m²a Wasser 598 m³ 17% 0,30 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Rathaus im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  13.532 € 9% 0,12 €/kWh Strom 10.774 € 15% 0,25 €/kWh Wasser 963 € 19% 1,61 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Rathaus im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 25,175 2 4 0 Strom 1,220 44 37 2 Gesamt 26,395 46 41 2  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Rathaus   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Rathaus  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh010.00020.00030.00040.00050.00060.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³0100200300400500600700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 02004006008001.0001.200 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     

 Kostenstruktur 2019 Objekt: Rathaus  43%53% 4% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 0102030405060 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst - für das Objekt Baubetriebshof, am Mergelberg 5      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Baubetriebshof   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 21.892 kWh -19% 20 kWh/m²a Wärme ber. 27.584 kWh -18% 25 kWh/m²a Strom 5.159 kWh -3% 5 kWh/m²a Wasser 76 m³ -1% 0,07 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Baubetriebshof im Vergleich zum Vorjahr    
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  1.561 € -17% 0,07 €/kWh Strom 1.350 € 3% 0,26 €/kWh Wasser 211 € 8% 2,78 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Baubetriebshof im Vergleich zum Vorjahr    
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 4,991 0 1 0 Strom 0,144 5 4 0 Gesamt 5,135 5 5 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Baubetriebshof 
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 Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Baubetriebshof  Wärme in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.500 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    Strom in kWh01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02004006008001.0001.2001.4001.6001.800 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³020406080100120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     

 Kostenstruktur 2019 Objekt: Baubetriebshof  43%50% 7% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 024681012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Feuerwehr Sendenhorst,  Fröbelstr. 15      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                 



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Feuerwehr Sendenhorst   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 112.171 kWh -4% 89 kWh/m²a Wärme ber. 141.335 kWh -3% 112 kWh/m²a Strom 15.989 kWh 0% 13 kWh/m²a Wasser 79 m³ -11% 0,06 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Feuerwehr Sendenhorst im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  7.512 € -4% 0,07 €/kWh Strom 4.006 € 7% 0,25 €/kWh Wasser 202 € -5% 2,55 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Feuerwehr Sendenhorst im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 25,575 2 4 0 Strom 0,448 16 14 1 Gesamt 26,023 18 18 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Feuerwehr Sendenhorst   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Feuerwehr Sendenhorst  Wärme in kWh050.000100.000150.000200.000250.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    Strom in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.00020.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³020406080100120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300350400 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Feuerwehr Sendenhorst  34%64% 2% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 0102030405060 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst   - für das Objekt Feuerwehr Albersloh,  Bergstr. 3      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Feuerwehr Albersloh   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 106.389 kWh -2% 134 kWh/m²a Wärme ber. 134.050 kWh -1% 168 kWh/m²a Strom 7.998 kWh 12% 10 kWh/m²a Wasser 68 m³ 62% 0,09 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Feuerwehr Albersloh im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  7.011 € -2% 0,07 €/kWh Strom 2.046 € 19% 0,26 €/kWh Wasser 186 € 28% 2,73 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Feuerwehr Albersloh im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 24,257 2 4 0 Strom 0,224 8 7 0 Gesamt 24,481 10 11 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Feuerwehr Albersloh   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Feuerwehr Albersloh  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.5003.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³020406080100120140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300350 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Feuerwehr Albersloh  22%76% 2% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019         
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 Entwicklung der Emissionen 05101520253035 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der Stadt Sendenhorst - für das Objekt Haus Siekmann, Weststr. 18      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Haus Siekmann   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 107.429 kWh -2% 90 kWh/m²a Wärme ber. 135.361 kWh -2% 113 kWh/m²a Strom 17.972 kWh 3% 15 kWh/m²a Wasser 106 m³ -17% 0,09 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Haus Siekmann im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  7.097 € -2% 0,07 €/kWh Strom 4.493 € 10% 0,25 €/kWh Wasser 241 € -9% 2,28 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Haus Siekmann im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 24,494 2 4 0 Strom 0,503 18 15 1 Gesamt 24,997 20 19 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Haus Siekmann   



 
Seite 3 von 5 

   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Haus Siekmann  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   



 
Seite 4 von 5 
Wasser in m³020406080100120140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     

 Kostenstruktur 2019 Objekt: Haus Siekmann  38%60% 2% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 051015202530354045 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Friedhofshalle Sendenhorst,  Westtor 34    für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                   



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Friedhofshalle Sendenhorst   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 15.549 kWh 2% 33 kWh/m²a Wärme ber. 15.549 kWh 2% 33 kWh/m²a Strom 241 kWh -12% 1 kWh/m²a Wasser 85 m³ 20% 0,18 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Friedhofshalle Sendenhorst im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  3.730 € 34% 0,24 €/kWh Strom 144 € 1% 0,60 €/kWh Wasser 211 € 16% 2,48 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Friedhofshalle Sendenhorst im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 0,000 0 0 0 Strom 0,007 0 0 0 Gesamt 0,007 0 0 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Friedhofshalle Sendenhorst   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Friedhofshalle Sendenhorst  Wärme in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     Strom in kWh050100150200250300350400450 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 050100150200250 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³0102030405060708090 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Friedhofshalle Sendenhorst  4%91%5% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 00,050,10,150,20,250,30,350,40,45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



 
 

       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst - für das Objekt  Kardinal-von-Galen-Grundschule,  Kardinal-von-Galen-Str. 1   für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                   



 
 
I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt:  Kardinal-von-Galen-Grundschule   

 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 326.248 kWh 4% 67 kWh/m²a Wärme ber. 411.072 kWh 5% 85 kWh/m²a Strom 57.823 kWh 27% 12 kWh/m²a Wasser 511 m³ -22% 0,11 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft  Kardinal-von-Galen-Grundschule im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  21.599 € 4% 0,07 €/kWh Strom 14.370 € 34% 0,25 €/kWh Wasser 1.093 € -14% 2,14 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft  Kardinal-von-Galen-Grundschule im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 74,385 7 13 0 Strom 1,619 58 50 3 Gesamt 76,004 65 63 3  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft  Kardinal-von-Galen-Grundschule   



 
  Seite 3 von 5 

   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt:  Kardinal-von-Galen-Grundschule   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Hinweis: Seit 09/2018 sind die Verbräuche für Heizstrom und Wasser in den Containern der „Mittagssonne“ in den Verbräuchen enthalten. Da die Flächen der Container nur vorübergehend am Standort verbleiben, werden diese nicht gesondert aufgeführt.   
05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.0000100.000200.000300.000400.000500.000600.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Wärme in kWhkWh ber EUR
02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Strom in kWhkWh Eur
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 Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
 Kostenstruktur 2019 Objekt:  Kardinal-von-Galen-Grundschule    Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019          
 Entwicklung der Emissionen 

02004006008001.0001.2001.4000100200300400500600700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €m³ Wasser in m³m3 Eur 39%58% 3% StromWärmeWasser



 
  Seite 5 von 5 

 Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    020406080100120140160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg]



 
 

       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Ludgerus-Schule,  Wersetal 1      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



 
 
I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Ludgerus-Schule   

 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 237.756 kWh 3% 79 kWh/m²a Wärme ber. 299.573 kWh 4% 100 kWh/m²a Strom 27.233 kWh 2% 9 kWh/m²a Wasser 639 m³ 45% 0,21 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Ludgerus-Schule im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  16.003 € 3% 0,07 €/kWh Strom 6.764 € 9% 0,25 €/kWh Wasser 1.109 € 39% 1,73 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Ludgerus-Schule im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 54,208 5 10 0 Strom 0,763 27 23 1 Gesamt 54,971 32 33 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Ludgerus-Schule   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Ludgerus-Schule  Wärme in kWh050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05.00010.00015.00020.00025.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010  Hinweis: Von Dezember 2015 bis Juli 2016 wurde die Wersehalle und die Turnhalle als Notunterkunft zur Unterbringung von asylsuchenden Personen genutzt. In diesem Zeitraum sind die Verbräuche von Strom, Wasser und Wärme deutlich erhöht.    Strom in kWh010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³0100200300400500600700800900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 02004006008001.0001.2001.400 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Ludgerus-Schule  28%67% 5% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019          
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 Entwicklung der Emissionen 020406080100120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Montessori Schule,  Teigelkamp 5     für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                   



 I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Montessori Schule   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 398.278 kWh 26% 55 kWh/m²a Wärme ber. 501.830 kWh 27% 69 kWh/m²a Strom 66.496 kWh 10% 9 kWh/m²a Wasser 640 m³ -5% 0,09 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Montessori Schule im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  27.120 € 23% 0,07 €/kWh Strom 16.394 € 17% 0,25 €/kWh Wasser 1.024 € -1% 1,60 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft  Montessori Schule im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 90,807 8 16 0 Strom 1,862 66 57 3 Gesamt 92,669 74 73 3  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Montessori Schule   



 
 Seite 3 von 5 

   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Montessori Schule    Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.0000100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Wärme in kWhkWh ber EUR
02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00018.000010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Strom in kWhkWh Eur
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  Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Montessori Schule    Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       

02004006008001.0001.2000100200300400500600700800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €m³ Wasser in m³
m3 Eur

37%61% 2% StromWärmeWasser



 
 Seite 5 von 5 
   

 Entwicklung der Emissionen    Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    020406080100120140160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg]



       Energiebericht der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Hallenbad,  Westtor 31   für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                 



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Hallenbad   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 841.298 kWh 4% 3.706 kWh/m²a Wärme ber. 1.060.035 kWh 5% 4669 kWh/m²a Strom (Netzbezug) 159.428 kWh -14% 702 kWh/m²a Strom (PV- Anlage) 72.902 kWh -5,3% 702 kWh/m²a Strom (BHKW- Erzeugung) 87.846 kWh +4,95 % 702 kWh/m²a Stromverbrauch Gesamt 320.176 kWh -14,35% 702 kWh/m²a Wasser 5.598 m³ -3% 24,66 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Hallenbad im Vergleich zum Vorjahr     
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  54.093 € 4% 0,06 €/kWh Strom Netzbezug 34.204 € -11% 0,21 €/kWh Strom PV-Anlag 13.804 € +5,1 % 0,16 €/kWh Wasser 8.441 € 1% 1,51 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Hallenbad im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Kosten für die Stromerzeugung durch das BHKW sind in den Kosten des Gasbezugs enthalten. Seit Inbetriebnahme der BHKW Module 1 im Jahr 2011 und dem Modul  2 im Jahr 2015, sind insgesamt durch beide Module bis zum Jahr 2019 rund 531.603 kWh grüner Strom erzeugt worden. Insgesamt wurden somit im kompletten Zeitraum rund 338 Tonnen CO² eingespart. Dies entspricht einer Waldfläche von 592.012 m².    
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 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 200,854 0,018 0,035 0,001 Strom  Netzbezug 5,059 0,181 0,155 0,009 Strom PV-Anlage 2,440 0,088 0,074 0,004 Gesamt 208,353 0,287 0,264 0,014  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Hallenbad   Hinweis: Die Emissionen für den Strom der BHKW Erzeugung werden hier nicht erneut aufgeführt, da diese bereits in den Wärmeemissionen enthalten sind.      Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Hallenbad  Wärme in kWh0200.000400.000600.000800.0001.000.0001.200.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 010.00020.00030.00040.00050.00060.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    
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Strom in kWh050.000100.000150.000200.000250.000300.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 010.00020.00030.00040.00050.00060.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Hinweis: Hier wird nur der Strom aus Netzbezug dargestellt.     Wasser in m³01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000 Kosten €m3 Eur Säule 5 Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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 Kostenstruktur 2019 Objekt: Hallenbad  35%56% 9% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019        
 Entwicklung der Emissionen 0100200300400500600700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst - für das Objekt Westtor-Sporthalle,  Westtor 31    für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Westtor-Sporthalle   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 39.642 kWh 4% 17 kWh/m²a Wärme ber. 49.949 kWh 5% 21 kWh/m²a Strom 21.258 kWh -17% 9 kWh/m²a Wasser 454 m³ -3% 0,19 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Westtor-Sporthalle im Vergleich zum Vorjahr     
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  2.549 € 4% 0,06 €/kWh Strom 4.877 € -11% 0,23 €/kWh Wasser 684 € 1% 1,51 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Westtor-Sporthalle  im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 9,038 1 2 0 Strom 0,595 21 18 1 Gesamt 9,633 22 20 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Westtor-Sporthalle  
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Westtor-Sporthalle  Wärme in kWh010.00020.00030.00040.00050.00060.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.5003.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³050100150200250300350400450500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 0100200300400500600700800 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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 Kostenstruktur 2019 Objekt: Westtor-Sporthalle  61%31% 8% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019     
 Entwicklung der Emissionen 010203040506070 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Sporthalle zur Hohen Ward,  Adolfshöhe 20    für die Jahre  2015 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Sporthalle zur Hohen Ward   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 84.282 kWh 9% 48 kWh/m²a Wärme ber. 106.195 kWh 10% 60 kWh/m²a Strom 29.500 kWh -1% 17 kWh/m²a Wasser 206 m³ -44% 0,12 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Sporthalle zur Hohen Ward im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  5.945 € 8% 0,07 €/kWh Strom 7.341 € 6% 0,25 €/kWh Wasser 474 € -43% 2,30 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Sporthalle zur Hohen Ward im Vergleich zum Vorjahr    
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 19,216 2 3 0 Strom 0,826 30 25 2 Gesamt 20,042 32 28 2  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Sporthalle zur Hohen Ward   
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   Entwicklung der Jahreswerte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis 2019 Objekt: Sporthalle zur Hohen Ward  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2015    Strom in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2015   
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Wasser in m³050100150200250300350400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 0100200300400500600700800900 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2015    
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Sporthalle zur Hohen Ward  54%43% 3% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019         
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 Entwicklung der Emissionen 0510152025303540 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2015 bis 2019    



       Energiebericht   der  Stadt Sendenhorst  -für das Objekt Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstr. 13     für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                   



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung Liegenschaftsobjekt: Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstr. 13 
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 60.559 kWh -12% 231 kWh/m²a Wärme ber. 76.304 kWh -11% 291 kWh/m²a Strom 22.729 kWh 2% 87 kWh/m²a Wasser 317 m³ 0% 1,21 m³/m²a Wasser Platzbewässerung 13.496 m³ 71% 0,00 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft im Vergleich zum Vorjahr.  Hinwies: Die Kosten für die Platzbewässerung haben sich durch den extrem heißen Sommer in 2019 stark erhöht.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  4.650 € -10% 0,08 €/kWh Strom 4.175 € -10% 0,18 €/kWh Wasser 551 € 3% 1,74 €/m3 Wasser Platzbewässerung 20.038 € 76% 1,48 €/m3 Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft im Vergleich  zum Vorjahr.   
 Emissionen 2019   Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 13,807 1 2 0 Strom 0,636 23 20 1 Gesamt 14,443 24 22 1 Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft  
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  Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstr. 13    Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010         Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000020.00040.00060.00080.000100.000120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Wärme in kWhkWh ber EUR
05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.00005.00010.00015.00020.00025.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Strom in kWhkWh Eur
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  Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      
0100200300400500600700800050100150200250300350400450500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €m³ Umkleide Wasser in m³

m3 Eur
05.00010.00015.00020.00025.00002.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €m³ Platzbewässerung Wasser in m³

m3 Eur
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Kostenstruktur 2019 Objekt: Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstr. 13 (inkl. Platzbewässerung)   Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019    Hinweis: Nur 6 % der Wasserkosten entfallen auf das Umkleidegebäude.  Der 64 % der Wasserkosten sind der Platzbewässerung zuzuordnen.    

 Entwicklung der Emissionen  Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    
14% 16%70% StromWärmeWasser

05101520253035 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg]



       Energiebericht  der Stadt Sendenhorst - für das Objekt Umkleidegebäude Westtorsportplatz, Westtor 30     für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Umkleidegebäude Westtorsportplatz   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 30.440 kWh -6% 62 kWh/m²a Wärme ber. 38.354 kWh -5% 79 kWh/m²a Strom 9.754 kWh -2% 20 kWh/m²a Wasser 74 m³ -17% 0,15 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Umkleidegebäude Westtorsportplatz im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  2.217 € -5% 0,07 €/kWh Strom 2.477 € 5% 0,25 €/kWh Wasser 194 € -9% 2,63 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Umkleidegebäude Westtorsportplatz im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 6,940 1 1 0 Strom 0,273 10 8 1 Gesamt 7,213 11 9 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Umkleidegebäude Westtorsportplatz   
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 Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Umkleidegebäude Westtorsportplatz  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010.  Hinweis: in 2016 lag ein Defekt der Heizungsanlage vor.    Strom in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.5003.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³020406080100120140160 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     Kostenstruktur 2019 Objekt: Umkleidegebäude Westtorsportplatz  51%45% 4% StromWärmeWasser Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019     
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 Entwicklung der Emissionen 05101520253035 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019   



       Energiebericht der Stadt Sendenhorst -für das Objekt Umkleidegebäude Adolfshöhe 36      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                   



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Umkleidegebäude Adolfshöhe 36   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 56.299 kWh 8% 168 kWh/m²a Wärme ber. 70.937 kWh 9% 212 kWh/m²a Strom 30.278 kWh 11% 91 kWh/m²a Wasser 4.025 m³ 7% 12,04 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Umkleidegebäude Adolfshöhe 36 im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  3.335 € -5% 0,06 €/kWh Strom 7.511 € 10% 0,25 €/kWh Wasser 5.939 € 7% 1,48 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Umkleidegebäude Adolfshöhe 36 im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 17,791 56 16 0 Strom 0,848 30 26 2 Gesamt 18,639 86 42 2  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Umkleidegebäude Adolfshöhe 36   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Umkleidegebäude Adolfshöhe 36  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     

 Kostenstruktur 2019 Objekt: Umkleidegebäude Adolfshöhe 36  45%20%35% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 020406080100120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht der  Stadt Sendenhorst - für das Objekt Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 26.596 kWh -24% 79 kWh/m²a Wärme ber. 33.511 kWh -23% 100 kWh/m²a Strom 2.724 kWh -56% 8 kWh/m²a Wasser 266 m³ -57% 0,79 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6 im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  1.989 € -20% 0,07 €/kWh Strom 753 € -50% 0,28 €/kWh Wasser 476 € -50% 1,79 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6 im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 6,064 1 1 0 Strom 0,076 3 2 0 Gesamt 6,140 4 3 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Kindertagesstätte,  
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Bahnhofstraße 6   

 Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6  Wärme in kWh010.00020.00030.00040.00050.00060.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Hinweise:  Seit 2016 finden im 1. OG asylsuchenden Familien Unterkunft.  Seit August 2019 werden die Räumlichkeiten im EG nicht mehr durch die Spielgruppe Sendenhorst e.V. für das „Zwergenstübchen“ genutzt.     Strom in kWh01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.500 Kosten €kWh Eur 
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Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Wasser in m³0100200300400500600700800900 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 02004006008001.0001.200 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    

 Kostenstruktur 2019 Objekt: Kindertagesstätte,  Bahnhofstraße 6  23%62%15% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019     
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 Entwicklung der Emissionen 024681012141618 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht   der  Stadt Sendenhorst  für das Objekt Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d   
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 87.800 kWh -13% 92 kWh/m²a Wärme ber. 110.628 kWh -12% 116 kWh/m²a Strom 5.153 kWh 614% 5 kWh/m²a Wasser 1.263 m³ -11% 1,32 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  5.839 € -12% 0,07 €/kWh Strom 2.314 € 843% 0,45 €/kWh Wasser 1.937 € -8% 1,53 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 20,018 2 4 0 Strom 0,026 1 1 0 Gesamt 20,044 3 5 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d   
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   Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    Strom in kWh01.0002.0003.0004.0005.0006.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 05001.0001.5002.0002.500 Kosten €kWh Eur   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Hinweis: Die Stromverbräuche von 2010 - 2018 werden nur für den Allgemeinstrom dargestellt. Im Hause sind 3 Wohnungen vermietet. Die Mieter haben separate, private Stromverträge. Ab 2019 werden hier neben dem Allgemeinstrom auch die Stromkosten für die 3 weiteren Wohnungen dargestellt, die zur Unterbringung von asylsuchenden Personen in Nutzung stehen. Daraus resultieren die erhöhten Verbrauchswerte in 2019.   
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €kWh Wärme in kWhkWh ber EUR
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  Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   Hinweis: Von 2015-2017 an wurden 4 der 6 Wohneinheiten im Hause zur Unterbringung von asylsuchenden Personen genutzt. Die übrigen beiden Wohnungen waren weiterhin vermietet. Die Steigungen von Wasser- und Wärmeverbrauch in den Jahren 2015-2016 sind auf die starke Auslastung und verbrauchsbedingten Schwankungen zurückzuführen.   Kostenstruktur 2019 Objekt: Mietwohnungen Auf dem Bült 18 d    Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019    
05001.0001.5002.0002.5003.00005001.0001.5002.0002.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kosten €m³ Wasser in m³

m3 Eur
23%58%19% StromWärmeWasser
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 Entwicklung der Emissionen   Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    051015202530 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg]



 
 

       Energiebericht   der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3     für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



 
 
I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3  

 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 66.903 kWh -6% 140 kWh/m²a Wärme ber. 84.298 kWh -5% 176 kWh/m²a Strom 28.647 kWh -7% 60 kWh/m²a Wasser 1.109 m³ -19% 2,32 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 im Vergleich zum Vorjahr   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  4.517 € -5% 0,07 €/kWh Strom 7.280 € 0% 0,25 €/kWh Wasser 1.712 € -15% 1,54 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3 im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 19,220 2 3  0 Strom 0,802 29 25 1 Gesamt 20,022 31 28 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3  
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 Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.000 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010      Strom in kWh05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02.0004.0006.0008.00010.00012.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³05001.0001.5002.0002.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 05001.0001.5002.0002.5003.000 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010    
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Übergangswohnheim  Am Mergelberg 3  54%33% 13% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019        
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 Entwicklung der Emissionen 051015202530354045 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst - für das Objekt Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a      für die Jahre  2018 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a  
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 123.630 kWh 24% 129 kWh/m²a Wärme ber. 155.774 kWh 25% 163 kWh/m²a Strom 20.533 kWh 148% 21 kWh/m²a Wasser 1.170 m³ 146% 1,22 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Das Übergangswohnheim mit 8 Wohneinheiten wird seit August 2018 ge- nutzt.   
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  7.953 € 24% 0,06 €/kWh Strom 5.751 € 152% 0,28 €/kWh Wasser 1.801 € 146% 1,54 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 28,188 2 5 0 Strom 0,575 21 18 1 Gesamt 28,763 23 23 1  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a  
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   Entwicklung der Jahreswerte 2018 bis 2019 Objekt: Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a  Wärme in kWh020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000 Kosten €kWh ber EUR   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018      Strom in kWh05.00010.00015.00020.00025.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000 Kosten €kWh Eur   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018   
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Wasser in m³02004006008001.0001.2001.400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.000 Kosten €m3 Eur   Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Übergangswohnheim Auf der Geist 1 a  37%51% 12% StromWärmeWasser    Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 051015202530 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg]   Abb.: Entwicklung der Emissionen 2018 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt  Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 1      für die Jahre  2018 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 1  
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 11.993 kWh 13% 127 kWh/m²a Wärme ber. 15.111 kWh 14% 160 kWh/m²a Strom 4.292 kWh 110% 46 kWh/m²a Wasser 159 m³ 112% 1,68 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Seilerstr. 1 im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Zweiraumwohnhäuser an der Seilerstr. 1-9 wurden Mitte Juli 2018  erstmalig belegt.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  800 € 12% 0,07 €/kWh Strom 1.160 € 114% 0,27 €/kWh Wasser 250 € 105% 1,57 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Seilerstr. 1  im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 2,734 0 0 0 Strom 0,120 4 4 0 Gesamt 2,854 4 4 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Seilerstr. 1  
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  Entwicklung der Jahreswerte 2018 bis 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 1  Wärme in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 0100200300400500600700800900 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    Strom in kWh05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02004006008001.0001.2001.400 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018   
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Wasser in m³020406080100120140160180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018   
 Kostenstruktur 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 1  53%36% 11% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019         
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 Entwicklung der Emissionen 00,511,522,533,544,55 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2018 bis 2019    



       Energiebericht  Stadt Sendenhorst  Für das Objekt Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 3      für die Jahre  2010 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                  



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 3  
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 11.993 kWh 13% 166 kWh/m²a Wärme ber. 15.111 kWh 14% 209 kWh/m²a Strom 3.313 kWh 157% 46 kWh/m²a Wasser 159 m³ 112% 2,20 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Seilerstr. 3 im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Zweiraumwohnhäuser an der Seilerstr. 1-9 wurden Mitte Juli 2018  erstmalig belegt.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  800 € 12% 0,07 €/kWh Strom 920 € 151% 0,28 €/kWh Wasser 250 € 105% 1,57 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Seilerstr. 3  im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 2,734 0 0 0 Strom 0,093 3 3 0 Gesamt 2,827 3 3 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Seilerstr. 3  



 
 Seite 3 von 5 
  Entwicklung der Jahreswerte 2010 bis 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 3  Wärme in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 0100200300400500600700800900 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     Strom in kWh05001.0001.5002.0002.5003.0003.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 01002003004005006007008009001.000 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010   
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Wasser in m³020406080100120140160180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2010     Kostenstruktur 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 3  46%41% 13% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 00,511,522,533,54 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2010 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt  Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 5      für die Jahre  2018 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                 



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 5  
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 11.993 kWh 13% 166 kWh/m²a Wärme ber. 15.111 kWh 14% 209 kWh/m²a Strom 3.699 kWh 112% 51 kWh/m²a Wasser 159 m³ 112% 2,20 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Seilerstr. 5 im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Zweiraumwohnhäuser an der Seilerstr. 1-9 wurden Mitte Juli 2018  erstmalig belegt.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  800 € 12% 0,07 €/kWh Strom 1.014 € 117% 0,27 €/kWh Wasser 250 € 105% 1,57 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Seilerstr. 5  im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 2,734 0 0 0 Strom 0,104 4 3 0 Gesamt 2,838 4 3 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Seilerstr. 5  
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   Entwicklung der Jahreswerte 2018 bis 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 5  Wärme in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 0100200300400500600700800900 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    Strom in kWh05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02004006008001.0001.200 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018   
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Wasser in m³020406080100120140160180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    Kostenstruktur 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 5  49%39% 12% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019       
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 Entwicklung der Emissionen 00,511,522,533,54 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2018 bis 2019    



       Energiebericht  der  Stadt Sendenhorst  - für das Objekt  Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 7    für die Jahre  2018 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                    



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 7  
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 11.993 kWh 13% 166 kWh/m²a Wärme ber. 15.111 kWh 14% 209 kWh/m²a Strom 1.463 kWh 104% 20 kWh/m²a Wasser 159 m³ 112% 2,20 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Seilerstr. 7 im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Zweiraumwohnhäuser an der Seilerstr. 1-9 wurden Mitte Juli 2018  erstmalig belegt.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  800 € 12% 0,07 €/kWh Strom 466 € 97% 0,32 €/kWh Wasser 250 € 105% 1,57 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Seilerstr. 7 im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 2,734 0 0 0 Strom 0,041 1 1 0 Gesamt 2,775 1 1 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Seilerstr. 7  
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   Entwicklung der Jahreswerte 2018 bis 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 7  Wärme in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 0100200300400500600700800900 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018      Strom in kWh02004006008001.0001.2001.4001.600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 050100150200250300350400450500 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018   
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Wasser in m³020406080100120140160180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    Kostenstruktur 2019 Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 7  31%53%16% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019         



 
 Seite 5 von 5 

 Entwicklung der Emissionen 00,511,522,53 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2018 bis 2019    



       Energiebericht  der Stadt Sendenhorst  - für das Objekt  Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 9      für die Jahre  2018 bis 2019  - Referenzjahr  2010 -                 



I. Verbräuche, Kosten, Emissionen und deren Entwicklung  Liegenschaftsobjekt: Objekt: Seilerstr. 9 
 Verbräuche 2019  Verbrauch Veränderung zum Vorjahr Kennwert  Wärme unber. 11.993 kWh 13% 166 kWh/m²a Wärme ber. 15.111 kWh 14% 209 kWh/m²a Strom 4.166 kWh 162% 58 kWh/m²a Wasser 159 m³ 112% 2,20 m³/m²a  Tab.: Überblick über den absoluten Energieverbrauch und der Kennwerte für die Liegenschaft Seilerstr. 9 im Vergleich zum Vorjahr   Hinweis: Die Zweiraumwohnhäuser an der Seilerstr. 1-9 wurden Mitte Juli 2018  erstmalig belegt.  
 Kosten 2019  Absolut Veränderung zum Vorjahr Preis  Wärme  800 € 12% 0,07 €/kWh Strom 1.129 € 158% 0,27 €/kWh Wasser 250 € 105% 1,57 €/m3  Tab.: Überblick über die Kosten der Energiearten für die Liegenschaft Seilerstr. 9  im Vergleich zum Vorjahr   
 Emissionen 2019  Kohlendioxid Schwefeldioxid Stickoxide Feinstaub CO2 SO2 NOx [<10 µm] [t] [kg] [kg] [kg] Wärme 2,734 0 0 0 Strom 0,117 4 4 0 Gesamt 2,851 4 4 0  Tab.: Überblick über die Emissionen der Liegenschaft Seilerstr. 9  
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  Entwicklung der Jahreswerte 2018 bis 2019 Objekt: Zweiraumwohnraus Seilerstr. 9  Wärme in kWh02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 0100200300400500600700800900 Kosten €kWh ber EUR Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wärme für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018      Strom in kWh05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019kWh 02004006008001.0001.200 Kosten €kWh Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Strom für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018  
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Wasser in m³020406080100120140160180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019m³ 050100150200250300 Kosten €m3 Eur Abb.: Gegenüberstellung Kosten und Verbräuche für Wasser für die ausgewählte Liegenschaft seit 2018    Kostenstruktur 2019  Objekt: Zweiraumwohnhaus Seilerstr. 9  52%37% 11% StromWärmeWasser  Abb.: Aufteilung der Kosten für die Energiearten für die ausgewählte Liegenschaft im Jahr 2019          
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 Entwicklung der Emissionen 00,511,522,533,544,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 [t]SO2 [kg]NOx [kg]Staub [kg] Abb.: Entwicklung der Emissionen 2018 bis 2019    


